Méstsky turad Frenstat pod Radhostém
Odbor Zivotniho prostiredi
nam. Miru ¢.p. 1, 744 01 Frenstat pod Radhostém

Nase &islo jednaci: OZP/22613/2016/eholu /spis 4653/2016/4
Opravnéna tfedni osoba: Eva Holubova

Telefon: 556833242

E-MAIL: eva.holubova@mufrenstat.cz

Frenstat pod Radhostém: 08.11.2016

Panorama Real s.r.o., IC 25825054
Novy Ji¢in, B. Martina 1885/2

KOLAUDACNI SOUHLAS

Mestsky ufad Frenstat pod Radho$tém, odbor Zivotniho prostfedi, jako vécné ptislusny vodopravni
tfad podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. ¢) a ustanoveni § 106 odst. 1 zdkona ¢&. 254/2001 Sb., o
vodach a o zméné nékterych zdkoni (vodni zédkon), ve znéni pozdéjsich predpisi, jako pfislusny
specidlni stavebni ufad podle § 15 odst. 4 vodniho zakona a podle § 15 odst. 1 pism. d) zdkona
¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich
predpist, po pfezkoumdéni zadosti a na zdkladé vysledkii provedené zavéreéné kontrolni prohlidky
povoluje uzivani podle ustanoveni § 15 vodniho zdkona a ustanoveni § 122 stavebniho
zakona stavby vodniho dila ,,SO 02 Vodovod*, v kraji Moravskoslezském, okrese Novy Ji¢in, obei
Ticha, katastradlnim tzemi Tichd na Moravé, ¢&islo hydrogeologického rajonu 3213. Stavebni
povoleni vydal Mestsky ufad FrenStit pod Radhostém, odbor Zivotntho prostiedi pod
&.j. OZP/13714/2015/eholu/spis 2644/2015 dne 01.09.2015, pravni moci nabylo dne 30.09.2015.

Ponpis stavby vodniho dila povoleno skuteénost (tlakova zkouska)
Vétev DN 100PE 100 RC délky 492 m 563,38 m
Vétev DN 80 PE 100 RC délky 489 m 574,37 m

Novy vodovod je proveden z plastovych trub PE 100 RC s ochrannym plastém. Napojeni na
stavajici vodovod pro vefejnou potiebu je provedeno vyfezem s osazenim T kusu DN 150. Za T
kusem je osazeno trasové Soupatko se zemni soupravou a poklopem. Vodovod je veden smérem
k tizemi vystavby budoucich rodinnych domi, déle je veden ve dvou vétvich v zeleném pasu kolem
nové budované komunikace do nejvys$siho bodu tzemi, kde jsou vétve ukonceny nadzemnimi
hydranty DN 80, které budou zdroveil slouzit pro pozarni uéely. Vodovodni potrubi je spojovano
elektrospojkami a el. tvarovkami. Potrubi je uloZeno do piskového loZe a obsypano piskem. Pro
zjisténi polohy vodovodniho fadu je nad potrubi umistén izolovany meédény vodi€. Vodic je
vyveden volnou smy¢kou pod poklop zemni soupravy, na obsyp potrubi je uloZena vystrazna folie
bilé barvy. Vodovod je oznacen identifikaénimi tabulkami a ty¢emi.

Stavba je provedena na pozemcich parc. ¢. (PK) 254, 1579/1, (PK) 3732/2, 1583, 1595/11, (PK)

3746/2, (PK) 370, (PK) 373, (PK) 431, 1595/24, 1595/22, 1595/21, 1595/20, 1595/15, 1595/23,
1595/70, 1402/4 v k.1. Ticha na Morave.

Orientacni poloha vodniho dila (zaméreni) souradnice X souradnice Y
Napojeni na stavajici vodovod 1132 166,51 477 201,83
Vzdaleng&jsi bod 39 (u komunikace) 1 132 606,33 476 965,76
Vzdalengj$i bod 26 (u komunikace-hydrant) 1132 614,11 476 879,69
Odiavodnéni

Dne 17.10.2016 byla u Méstského tfadu FrenStat pod Radhostém, odboru zivotniho prostfedi (dale
jen vodopravni ufad) podana pravnickou osobou Panorama Real s.r.o., Novy Ji¢in, B. MartinQi
1885/2, zastoupenou v fizeni pani Jindfiskou Luchesi, 6.kvétna 51, 744 01 Frenstat pod
Radhostém (dale jen zadatel), zadost o vydani kolauda¢niho souhlasu k uzivani stavby vodniho dila
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.S0 02 Vodovod“. Zadatel v souladu s ustanovenim § 11a vyhlasky ¢&.432/2001 Sb., o dokladech
zadosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o nélezitostech povoleni, souhlast a vyjadieni vodopravniho
ufadu, ve znéni pozdé&jsich predpisi predlozil:

1. Zapis o odevzdani a pievzeti stavby ze dne 23.09.2016.

2. Dohoda o tipravé vzajemnych prav a povinnosti vlastniki vodovod provozné souvisejicich.

3. Protokol o vyty¢eni podzemniho vedeni &. 0987/7242/2016 (signaliza¢ni vodig).

4. Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby.

5. Protokol o rozboru vzorku pitné vody vyhovujici vyhlasce ¢&. 252/2004 Sb., kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni
pozdgjsich predpist — ¢. 14698/16.

6. Protokol o kontrole poZarniho vodovodu ze dne 16.09.2016.

7. Zéapis o provedené tlakové zkouSce ze dne 26.11.2015.

8. Zapis o provedené tlakové zkousce ze dne 24.05.2016.

9. Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostrave,

Uzemni pracovist€ Novy Ji¢in, kdy suzivanim stavby vodniho dila souhlasi —
KHSMS53076/2016/NJ/HOK ze dne 17.10.2016.

10. Souhlasné zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Moravskoslezského kraje, izemni
odbor Novy Ji¢in ¢.j. HSOS-3843-6/2015 ze dne 14.10.2016.

11. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Na den 04.11.2016 stanovil vodopravni ufad termin zavéreéné kontrolni prohlidky. Stavba vodniho
dila je provedena podle projektové dokumentace ovéfené vodopravnim Gfadem ve vodopravnim
fizeni s drobnou odchylkou - délka trasy vodovodu (vodovod je delsi).

Podminky stanovené stavebnim povolenim byly dodrZeny a byly doloZeny vyhovujici vysledky
piedepsanych zkouSek a souhlasné zdvazné stanovisko doteného organu. Stavba vodniho dila je
zpusobila k trvalému uZivani — k zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou.

Pouceni

Kolauda¢ni souhlas neni spravnim rozhodnutim a proti vydanému kolaudaénimu souhlasu nelze
podat odvolani. \
Méstsky arad
744 01 FRENSTAT p R \
Eva Holubova PN
referent odboru Zivotniho prostfedi

Rozdélovnik

1. Panorama Real s.r.0., Novy Ji¢in, B. Martinti 1885/2 — zastupuje pani Jindfigka Luchesi,
6. kvétna 51, Frenstat pod Radhostém

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. ¥jna &.p. 169/, 709 45 Ostrava
(datova schrdnka)

Dotcené orgdny i
1. KHS Moravskoslezského kraje, Stefanikova ¢.p. 9, 741 01 Novy Ji¢in (datovd schrdnka)
2. HZS Moravskoslezského kraje, Zborovska &.p. 5, 741 11 Novy Jiéin (datovd schrdnka)

Na védomi
1. Obecni ufad Ticha, Ticha &.p. 1, 742 74 Tiché (datovd schrdnka)
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